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(1) - Remplissement de l'installation:
Retirez les bouchons des deux vannes
latérales et branchez les porte-tuyeaux.
Fermez le robinet à boisseau sphérique
et ouvrez les robinets de remplissement
et de vidange à côté.

(2) - Mise en fonction de l'installation:
Ouvrez le robinet à boisseau sphérique et fermez les robinets de
remplissement et de vidange à côté. Retirez les porte-tuyeaux et
revissez les bouchons.
Pour éviter l’ouverture accidentelle des robinets à côté il est mieux de bloquer
les leviers de manoeuvre en position fermé, comme montré ici à côté.
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(3) - Réglez le débit au moyen de la tige de
régulation jusqu'à voir indiqué le débit désiré.

N.B. Le débit est indiqué en prenant comme référence
le coin inférieur du curseur coulissant.

Débit indiqué
(dans ce cas-la:

8 L/min)

Notices d'emploi du débimètre au moment du remplissement de l'installation

Blocage des leviers de
remplissage/vidange:

Dévissez la vis de blocage,
retirez le levier et inserez le
à nouveau, tourné de 180°

(A) Robinet d'arrêt à boisseau sphérique sur le
départ (thermomètre avec anneau rouge et

échelle 0-120°C) avec clapet anti-retour "Solar"

(B)Robinet d'arrêt à boisseau sphérique sur le
retour (thermomètre avec anneau bleu et

échelle 0-120°C) avec clapet anti-retour "Solar"

Clapet anti-retour "Solar"
Le clapet anti-retour est intégré dans le robinet

d'arrêt à boisseau sphérique soit sur le circuit de
départ soit sur le circuit de retour.Il assure
l'étanchéité et des pertes de charge très

faibles.Pour exclure le clapet anti-retour , par
example en cas de vidange de l'installation, il faut

tourner la poignée de 45° dans le sens des
aguilles d'une montre.

(E) Circulateur
Circulateur à trois vitesses réglables

manuellement.Grâce à l'étanchéité des robinets à
boisseau sphérique en amont et en aval du

circulateur  le même peut être remplacé sans vider
l'installation.

RetourDépart

(C) Unité de sécurité
L'unité de sécurité, normalisée CE et TÜV, protége l'installation
contre les problèmes de surpression. Elle est tarée à 6 bar de

pression, au-dessus de laquelle l'unité se met en marche. L'unité
est aussi pourvue d'un manomètre et d'un embout de

raccordement pour le vase d'expansion au moyen  d'un kit de
raccordement flexible 3/4” (optionnel), montré ici à côté.

(D) Débimètre
Le débimètre régle la quantité de fluide nécessaire selon

les performances de l'installation au moyen du robinet
d'arrêt à 3 voies. Lorsque le robinet d'arrêt est fermé la

circulation est arrêtée et il est possible remplir l'installation
ay moyen du robinet de remplissage à côté.

Il y a aussi un autre robinet à côté pour le vidange. La
proximité des deux  robinets facilite les opérations de

remplissage en minimisant la partie entre le remplissage
et le vidange. Le débit est indiqué au moyen du curseur
coulissant:la reponse est immédiate grâce à la proximité

de la vanne de régulation.

Selon la notice ici dessous trois modèles de débimètre
sont disponibles avec différentes plages de débit: 2-12 L/

min, 8-28 L/min et 8-38 L/min.



Coque isolante en EPP
Dimensions 308x434x169. Elle comprend une pièce

porte-régulation approprié pour le passage des cables
d'alimentation et des sondes. Ouverture latérale sur le
fond de la coque pour l'unité de sécurité. Emboîtures à

l'intérieur pour le positionnement du tube 22 mm.
Un'ouverture spéciale permett de voir et de régler le débit

sans retirer le couvercle. Plaque sur le derrière de la
coque isolante pour fixer le module au mur ou au ballon.

ATTENTION: pour les notices concernantes l'installation et le focntionnement de la règulation veuillez consulter le manuel ci-joint.

Position de montage
Pour faciliter les operations d'installation, il est possible

de mettre temporairement la pièce porte-régulation dans
une position latérale. Cela permett d'accéder aux

robinets de remplissement/vidange et à la régulation du
débit, sans soutenir dans les mains la régulation. Il Vous
suffit d'utiliser l'encastrement 22 mm situé dans la partie

en bas de la pièce porte-régulation pour encastrer le
tube du départ à la pièce même. Une fois les opération

d'installation terminées Vous pouvez mettre la pièce
porte-régulation dans sa place définitive.

Plaque sur le derrière de la coque isolante pour fixer le module au mur ou au ballon

Logement de la régulation
Sur le fond et sur les côtés il y a des passages

qui permettent aux cablages d'atteindre la
partie centrale de la sortie des cables

Logement sortie cables
Dans cet endroit, thermiquement isolé, les

cables sont groupés et triés. Le cable
d'alimentation de la régulation, le cable du
circulateur avec connecteur Molex et les

cables des sondes température.
Les cables peuvent sortir à travers la partie
en bas de l'isolation ou à travers la partie

derrière, grâce à l'ouverture spéciale.

Cable  du circulateur
Dans cet endroit la pièce porte-régulation a un

logement pour le passage du cable de la
régulation au circulateur. Par ce passage le

cable est thermiquement isolé et cela n'impèche
pas le déplacement du couvercle de l'isolation.

Passage du cable sonde
collecteur solaire

Sortie des cablages de
la régulation (sondes,

alimentation,
circulateur)

Circulateur avec connecteur Molex

Module à 2 voies "Solar 30"

Modèle avec dégazeur

Le dégazeur est un dispositif qui sépare sans cesse l'air qui est
en circulation avec le fluide.

L'air monte en haute du dégazeur et elle peut être purgée à
travers de la purge pendant que le station est en fonction.

Dévissez de démi tour le collier de serrage crénelé.
Cette opération doit se faire de temps en temps.

ATTENTION!
Pour éviter des écoulements du fluide, en considération du

fait que la température de fonctionnement très élevée,
veuillez brancher un tuyau à l'extrémité de la purge.


